
 
 

 

 

Umweltinspektionsbericht 
 

Firma: 

Standort: 

Viermann-Lenting GbR 

Heek, Wext 10 

Anlage: Biogasanlage mit BHKW 

Datum und Dauer der Umweltinspektion vor Ort: 20.01.2023, 3 Stunden 

Beteiligte Behörden Untere Immissionsschutzbehörde 

 Untere Wasserbehörde 

 Untere Abfallbehörde 

   

A. Inspektionsumfang/-art 

 

Angemeldete Regelüberwachung 

 

B. Grundlage der Überwachung 

 

Immissionsschutzrechtliche Genehmigung vom 01.04.2015, Aktenzeichen: 63-02845/2014-

wink 

 

C. Inspektionsergebnis 

 

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens 

keine Mängel:  

geringfügige Mängel: Umgang mit wassergefährdenden 

Stoffen, Nachweise zum Einbau von 

RCL-Material fehlen, Abfall-Erzeuger-

Nr. fehlt, 

Mängel innerhalb von 4 Monaten behoben: Mängelbehebung tlw. erfolgt 

erhebliche Mängel: Überschreitung der zulässigen 

Inputmengen, Prüfbericht 

BetriebsSichVO fehlt 

Mängel innerhalb von 4 Monaten behoben: Änderungsgenehmigungsverfahren 

läuft;  

schwerwiegende Mängel:  

Mängel innerhalb von 4 Monaten behoben:  

 

D. Veranlasste Maßnahmen 

 

Maßnahme der Behörde: Dem Betreiber sind im Anschluss an die 

Umweltinspektion die Mängel erläutert 

und anschließend schriftlich mitgeteilt 

worden. Unter Fristsetzung ist der 

Betreiber zur Behebung der Mängel 

aufgefordert worden.
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Mängeldefinitionen: 

 

Geringfügige Mängel 

Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die 

augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein 

Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer 

angemessenen, vereinbarten Frist. 

 

Erhebliche Mängel 

Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu 

Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer 

festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll 

zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden. 

 

Schwerwiegende Mängel 

Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, 

die zu akuten, gravierenden Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser 

Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der 

Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.  

Die Folgeinspektion wird spätestens nach 6 Monaten durchgeführt. 

 

 

 


